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"Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A"  

Referentie 

procedure / 

Référence 

procédure

Activiteitsdomein volgens het Algemeen 

Reglement op de elektrische installaties (AREI) - 

Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3.  / 

Domaines d'activité selon le Règlement général 

sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 

2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.

Type keuring / Types de contrôle Reglementaire voorschriften / 

Prescriptions réglementaires*

BEL 12,00 Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe 

installatie, belangrijke wijziging of 

uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of 

tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité 

(nouvelle installation, modification ou 

extension importante et installation 

transportable, mobile et temporaire)

AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / 

RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.

BEL 12,00 Controlebezoek van een bestaande 

installatie (periodiek) / Visite de contrôle 

d'une installation existante (périodique)

AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / 

RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.

BEL 12,00 Controlebezoek van een wooneenheid 

vóór verzwaring van de aansluiting (oude 

installatie) / Visite de contrôle d'une unité 

d'habitation avant renforcement de puissance 

(ancienne installation)

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / 

RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1

BEL 12,00 Controlebezoek bij verkoop van een 

wooneenheid (oude installatie) / Visite de 

contrôle lors de la vente d'une unité 

d’habitation (ancienne installation)

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 

Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.

BEL 12,00 Vrij controlebezoek van een oude installatie 

/ Visite de contrôle libre d'une ancienne 

installation

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 

Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.

Huishoudelijke elektrische installaties op 

laagspanning en op zeer lage spanning  / 

Installations électriques domestiques à basse et à 

très basse tension  
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"Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A"  

Referentie 

procedure / 

Référence 

procédure

Activiteitsdomein volgens het Algemeen 

Reglement op de elektrische installaties (AREI) - 

Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3.  / 

Domaines d'activité selon le Règlement général 

sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 

2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.

Type keuring / Types de contrôle Reglementaire voorschriften / 

Prescriptions réglementaires*

BEL 10,01 Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe 

installatie, belangrijke wijziging of 

uitbreiding, elektrische machines en 

toestellen en verplaatsbare, mobiele of 

tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité 

(nouvelle installation, modification ou 

extension importante, machines et appareils 

électriques et installation transportable, 

mobile et temporaire)

AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / 

RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.

BEL 10,01 Controlebezoek van een bestaande 

installatie (periodiek) / Visite de contrôle 

d'une installation existante (périodique)

AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / 

RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.

BEL 10,01 Vrij controlebezoek van een oude installatie 

(buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle 

libre d'une ancienne installation (hors lieu de 

travail)

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / 

RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.

BEL 10,01 Eerste controle van een oude installatie op 

een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une 

ancienne installation sur un lieu de travail 

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / 

Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-13)

BEL 10,01 Controlebezoek van een bestaande 

installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / 

Visite de contrôle d'une installation existante 

sur un lieu de travail (périodique)

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / 

Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-14)

Niet-huishoudelijke elektrische installaties op 

laagspanning en op zeer lage spanning met 

uitzondering van installaties in zones met 

ontploffingsgevaar /  Installations électriques 

non-domestiques à basse et à très basse tension à 

l’exclusion des installations dans des zones avec 

risque d'explosion
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"Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A"  

Referentie 

procedure / 

Référence 

procédure

Activiteitsdomein volgens het Algemeen 

Reglement op de elektrische installaties (AREI) - 

Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3.  / 

Domaines d'activité selon le Règlement général 

sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 

2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.

Type keuring / Types de contrôle Reglementaire voorschriften / 

Prescriptions réglementaires*

BEL 10,01 Bescherming tegen explosiegevaar in 

explosieve atmosferen / Protection contre 

les risques d'explosion en atmosphère 

explosive

AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 

7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / 

RGIE, Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et 

Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.
BEL 10,01 Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe 

installatie, belangrijke wijziging of 

uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of 

tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité 

(nouvelle installation, modification ou 

extension importante et installation 

transportable, mobile et temporaire)

AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1, 2 

et 3 Partie 6 chap. 6.4.

BEL 10,01 Controlebezoek van een bestaande 

installatie (periodiek) / Visite de contrôle 

d'une installation existante (périodique)

AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1, 2 

et 3 Partie 6 chap. 6.5.

BEL 10,01 Vrij controlebezoek van een oude installatie 

(buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle 

libre d'une ancienne installation (hors lieu de 

travail)

AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 

hoofdst. 8.3. / 

RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 

chap. 8.3.

BEL 13,00 Eerste controle van een oude installatie op 

een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une 

ancienne installation sur un lieu de travail 

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / 

Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-13)

BEL 10,01 Controlebezoek van een bestaande 

installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / 

Visite de contrôle d'une installation existante 

sur un lieu de travail (periodique)

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / 

Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-14)

Elektrische installaties in zones met 

ontploffingsgevaar / Installations électriques 

dans les zones avec risques d’explosion
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"Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A"  

Referentie 

procedure / 

Référence 

procédure

Activiteitsdomein volgens het Algemeen 

Reglement op de elektrische installaties (AREI) - 

Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3.  / 

Domaines d'activité selon le Règlement général 

sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 

2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.

Type keuring / Types de contrôle Reglementaire voorschriften / 

Prescriptions réglementaires*

BEL 10,01 Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe 

installatie en belangrijke wijziging of 

uitbreiding) /  Contrôle de conformité 

(nouvelle installation et modification ou 

extension importante)

AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 2 et 3 

Partie 6 chap. 6.4.

BEL 10,01 Controlebezoek van een bestaande 

installatie (periodiek) / Visite de contrôle 

d'une installation existante (périodique)

AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 2 en 3 

Partie 6 chap. 6.5.

BEL 10,01 Vrij controlebezoek van een oude installatie 

(buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle 

libre d'une ancienne installation (hors lieu 

de travail)

AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / 

RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.

BEL 13,00 Eerste controle van een oude installatie op 

een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une 

ancienne installation sur un lieu de travail 

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / 

Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-13)

BEL 10,01 Controlebezoek van een bestaande 

installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / 

Visite de contrôle d'une installation existante 

sur un lieu de travail (périodique)

Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2  / 

Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2  (art III 2-14)

* Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota’s, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen 

nageleefd te worden. / 

Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l’autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. 

Elektrische hoogspanningsinstallaties met 

uitzondering van luchtlijnen en installaties in 

zones met ontploffingsgevaar / Installations 

électriques à haute tension à l’exclusion des lignes 

aériennes et des zones avec risque d'explosion
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"Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A"  

Référence 

procédure/

Referentie 

procedure

Activiteitsdomein / Domaines d'activité Type keuring / Types de contrôle Reglementaire voorschriften / 

Prescriptions réglementaires*

BEL 25,2 Installations de détection et d’alarme / 

Waarschuwing- en detectieinstallaties

Mise en service des installations & 

Inspections périodiques des installations / 

Indienststelling van installaties & Periodieke 

inspecties van installaties

NBN S 21-100, NBN S 21-100-1 en 

NBN S 21-100-2

Pour des installations existantes / 

Voor bestaande installaties

BEL 25,3 Installations de détection et d’alarme / 

Waarschuwing- en detectieinstallaties

Mise en service des installations & 

Inspections périodiques des installations / 

Indienststelling van installaties & Periodieke 

inspecties van installaties

NBN S 21-100-1 en 

NBN S 21-100-2

Pour des installations nouvelles / 

Voor nieuwe installaties
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"Organisme de contrôle type A

Keuringsinstelling type A"  

Référence 

procédure/

Referentie 

procedure

Activiteitsdomein  / Domaines d'activité Type keuring / Types de contrôle Reglementaire voorschriften / 

Prescriptions réglementaires*

BEL 24,1 Essais d'étanchéité d'installations intérieures au 

gaz/Dichtheidsonderzoek van gas 

binneninstallaties 

Essais d'étanchéité et-ou contrôles 

d'étanchéité / Dichtheidscontrole en-of 

peiodieke controles

NBN D 51-003; NBN D 51-004 (§ 5.11: 

canalisations intérieures/canalisations 

enterrées-binneninstallaties/ingegraven 

leidingen); NBN D51-006

BEL 24,2 Petites installations alimentées en gaz naturel / 

kleine installaties voor aardgas

Contrôle de conformité PMSA ≤ 100 mbar 

et DN 50 enterrées ou non et Pn < 70 kW 

/ confomiteitsonderzoek PMSA ≤ 100 mbar 

en DN 50 ingegraven of niet en Pn < 70 

kW 

NBN D 51- 003; NBN D 51-004 (§ 5.11: 

canalisations enterrées/ingegraven 

leidingen); NBN/DTD  B 61-002 (Règles 

relatives au gaz) /(Gasverbonden eisen) 

BEL 24,3 Grandes installations alimentée en gaz naturel/ 

grote installaties voor aardgas

Contrôle de conformité de soit / 

Conformiteitsonderzoek van    - PMSA ≤ 

100mbar et canalisations enterrée/ 

ingegraven leidingen; - Pn ≥ 70 kW;  - 

PMSA entre/tussen 100 mabr et/en ≤ 15 

bar; - DN > 50

NBN D 51- 003; NBN D 51-004; 

NBN/DTD B 61-001 (Règles relatives au 

gaz) /(Gasverbonden eisen) 

BEL 24,4 Installations intérieures pour le gaz commercial 

butane ou propane / gasbinneninstallatie voor 

commercieel butaan of propaangas

Contrôle de conformité / 

Conformiteitonderzoek 

NBN D 51-006; NBN/DTD B 61-002 

(Règles relatives au gaz) /(Gasverbonden 

eisen) 
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